
Hardware
Brandschutz im Serverraum
Hier ist letztlich die Frage, wieviel Sicherheit Sie haben wollen. Einen Betriebsraum sollte man
hochwertig absichern. Neben den Kabelkanälen sollte da möglichst eine ordentliche Brandschutztür
rein und auch ganz ohne Fenster - sonst dringt ein Feuer von außen über an der Fassade
hochleckende Flammen ein.

Es gibt Vorschriften für Brandschutz in Bürogebäuden. Meist sieht das so aus, daß das Gebäude in
Brandzonen eingeteilt wird, die gegeneinander abgeschottet werden. Im Netzbetrieb sind davon
insbesondere die Kabelschächte zwischen solchen Zonen betroffen und die darin verlegten Kabel.
Diese "Brandlücken" müssen mit bestimmten Materialien verschlossen werden - die dadurch
gehenden Leitungen müssen, was ihre brennbaren Komponenten angeht, bestimmten Normen
entsprechen (was nutzt eine Brandschottung, wenn sich die Flammen an den Kabeln langfressen).
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